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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用IEC62927:2017《静止同步补偿装置用电压源换流器阀 电气试验》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———纳入了IEC62927:2017/COR1:2017技术勘误的内容,所涉及的条款的外侧页边空白位置用

垂直双线(‖)进行了标示。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国电力电子系统和设备标准化技术委员会(SAC/TC60)归口。
本文件起草单位:西安高压电器研究院有限责任公司、南方电网科学研究院有限责任公司、西安电

力电子技术研究所、许继电气股份有限公司、中电普瑞电力工程有限公司、全球能源互联网研究院有限

公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、西安西电电力系统有限公司、中国南方电网有限责任

公司超高压输电公司、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院、青岛海洋电气设备检测有限公司。
本文件主要起草人:许钒、傅闯、杨晓辉、蔚红旗、李娟、周会高、魏伟、赵刚、胡治龙、王小伟、张长春、

王高勇、张建平、杨俊、陈干、杨岳峰、张怿宁、许树楷、李凌飞、黄超、谢成、陈剑、董添华。
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静止同步补偿装置用电压源换流器阀
电气试验

1 范围

本文件适用于静止同步补偿装置(STATCOM)的电压源换流器(VSC)中的自换相阀,仅限于电气

型式试验和产品试验。
本文件规定的试验基于空气绝缘的阀。对于其他类型的阀,试验要求和验收标准由买方和卖方协

商决定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T20990.1—2020 高压直流输电晶闸管阀 第1部分:电气试验(IEC60700-1:2015,MOD)
注:GB/T20990.1—2020被引用的内容与IEC60700-1:2015被引用的内容没有技术上的差异。

IEC60060(所有部分) 高电压试验技术(High-voltagetesttechniques)
注:GB/T16927(所有部分) 高压试验技术[IEC60060(所有部分)]

IEC60060-1 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(High-voltagetesttechniques—
Part1:Generaldefinitionsandtestrequirements)

注:GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(IEC60060-1:2010,MOD)

IEC60071-1:2006 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则(Insulationco-ordination—Part1:
Definitions,principlesandrules)

注:GB/T311.1—2012 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则(IEC60071-1:2006,MOD)

IEC62501 高压直流输电用电压源换流器阀 电气试验[Voltagesourcedconverter(VSC)valves
forhigh-voltagedirectcurrent(HVDC)powertransmission—Electricaltesting]

注:GB/T33348—2016 高压直流输电用电压源换流器阀 电气试验(IEC62501:2014,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
ISO和IEC在如下网址维护用于标准化的术语数据库:
● IEC电子百科:http://www.electropedia.org/;
● ISO在线浏览平台:http://www.iso.org/obp。

3.1 绝缘配合术语

3.1.1
试验耐受电压 testwithstandvoltage
在规定条件下,标准波形的试验电压值。当对完好无损的新阀以规定的施加次数或规定的持续时

间施加该试验电压时,不出现任何破坏性放电,并符合为特定试验规定的所有其他验收标准。
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