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前　　言

　　本标准的第３章为强制性，其余为推荐性。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ６）归口。

本标准负责起草单位：公安部沈阳消防研究所。

本标准主要起草人：孙爽、郭立治、唐皓、谢锋、王艳娥、杨颖、邵宇。
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消防电子产品防护要求

１　范围

本标准规定了消防电子产品的防护要求及其试验方法。

本标准适用于一般工业与民用建筑中安装场所使用的消防电子产品。其他环境中安装的具有特殊

性能的消防电子产品，特殊要求由有关标准另行规定外，也适用于本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．３７—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｌ：沙尘试验

（ＩＥＣ６００６８２６８：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．５—１９９７　电工电子产品着火危险试验　第２部分：试验方法　第２篇：针焰试验

（ｉｄｔＩＥＣ６０６９５２２：１９９１）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１０—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１０部分：灼热丝／热丝基本试验方法　灼

热丝装置和通用试验方法（ＩＥＣ６０６９５２１０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１６８３８—２００５　消防电子产品环境试验方法及严酷等级

ＧＢ１７９４５　消防应急灯具（ＧＢ１７９４５—２０００，ｎｅｑＩＳＯ６３０９：１９８７）

ＧＢ２０２８６—２００６　公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

３　要求

３．１　总则

消防电子产品若要符合本标准，应首先满足本章要求，然后按第４章规定进行试验，并满足试验的

要求。

３．２　技术要求

３．２．１　外壳

３．２．１．１　消防电子产品外壳宜选用不燃或阻燃材料，阻燃材料的阻燃性能应满足ＧＢ２０２８６—２００６的

要求。

３．２．１．２　当打开消防电子产品的外壳并移去其他保护措施，按制造商的规定进行安装和维护时，需要

接近的所有部件都应容易接近。

３．２．１．３　消防电子产品的外壳防护等级应在产品标志或使用说明书中注明。外壳防护等级应满足

ＧＢ４２０８的要求，室内使用的控制器类消防电子产品的外壳防护等级不应低于ＧＢ４２０８规定的ＩＰ３０等

级。

３．２．１．４　室外使用的消防电子产品应具有防尘功能和防水功能。

３．２．１．５　地面安装使用的消防电子产品应具有防水功能和耐磨功能。

３．２．１．６　地面安装使用的消防应急灯具的表面面板应具有抗冲击性能。

３．２．２　材料

３．２．２．１　用于固定载流部件所使用的绝缘材料应满足ＧＢ／Ｔ５１６９．１０—２００６规定的灼热丝顶部温度
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