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　　在ＧＢ／Ｔ６５６７《技术制图　管路系统的图形符号》总标题下共包括以下５个部分：

———ＧＢ／Ｔ６５６７．１—１９８６　技术制图　管路系统的图形符号　基本原则

———ＧＢ／Ｔ６５６７．２—１９８６　技术制图　管路系统的图形符号　管路

———ＧＢ／Ｔ６５６７．３—１９８６　技术制图　管路系统的图形符号　管件

———ＧＢ／Ｔ６５６７．４—１９８６　技术制图　管路系统的图形符号　阀门和控制元件

———ＧＢ／Ｔ６５６７．５—２００３　技术制图　管路系统的图形符号　管路、管件和阀门等图形符号的轴

测图画法

本部分是对ＧＢ／Ｔ６５６７．１—１９８６《管路系统的图形符号　基本原则》的修订。本部分从１９８６年发

布以后，在制造企业得到了广泛的应用。本次修订主要是根据企业在应用中发现的一些问题，结合原标

准的内容编制而成。

主要修改的内容有：

———按照ＧＢ／Ｔ１．１和本部分的内容要求，修改与增加了“范围”和“规范性引用文件”的内容；

———根据国际标准化组织ＩＳＯ／ＴＣ１０对《管路系统的图形符号》的范围划分，《管路系统的图形符

号》系列标准属“技术制图”类，故本次修订在《管路系统的图形符号》前增加了“技术制图”作为

引导语；

———另外，还就标准中的相关内容做了文字上的修改。

本部分由全国技术产品文件标准化技术委员会提出。

本部分由全国技术产品文件标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中机生产力促进中心、北京理工大学、中航第一飞机研究院、重庆工业职业技术

学院。

本部分主要起草人：杨东拜、张彤、张永才、杨玉萍、黄炬。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１４０—１９５９，ＧＢ１４１—１９５９；

———ＧＢ／Ｔ６５６７．１—１９８６。
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技术制图　管路系统的图形符号　
基本原则

１　范围

ＧＢ／Ｔ６５６７的本部分规定了管路系统中常用图形符号的表达、使用和组合派生的基本原则。

本部分适用于输送液体、气体及其他介质的管路系统原理图，也可用于有关的其他设计图样。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ６５６７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１７４５０—１９９８　技术制图　图线（ｉｄｔＩＳＯ１２８２０：１９９６）

ＧＢ／Ｔ４４５７．４—２００２　机械制图　图样画法　图线（ＩＳＯ１２８２４：１９９９，ＭＯＤ）

３　基本原则

３．１　管路系统中常用的图形符号是按形象化、简化、清晰和便于计算机绘图、手工绘图及缩微复制等要

求制订的。

３．２　管路系统中常用的图形符号是按管路为水平时绘制的，也适用于任何位置的管路，但图形符号内

的字符、指针等仍按管路为水平时表示。

３．３　管路系统中常用的图形符号一般用线宽为犱＝０．５ｍｍ～２ｍｍ的图线绘制，对管件、阀门及控制

元件等图形符号允许用细实线（线宽约为犱／２）绘制。同一图样上图形符号的各类线型宽度应分别保持

一致，两平行线间的最小距离应为０．７ｍｍ。

３．４　位于图形符号内或与符号组合在一起使用的字母、数字和所有其他字符，应按直体书写，它们的线

宽应与符号本身的线宽相同。

３．５　功能相关的图形符号应成组设计，可由一基本符号与附加符号或符号要素组成。成组符号的特征

是：形状相似或含义相似或所表示的对象相似或用法相似等。

３．６　未作规定的管路系统中的图形符号可根据本标准的原则组合或派生。

３．７　管路系统中常用的图形符号一般在单线管路中使用。必要时，也可用于双线管路。

３．８　在应用时，图形符号的大小可适当地按比例放大或缩小。
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