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前　　言

　　目前，ＧＢ／Ｔ１７６８０《核电厂应急计划与准备准则》分为以下１２个部分：

———第１部分：应急计划区的划分；

———第２部分：场外应急职能与组织；

———第３部分：场外应急设施功能与特性；

———第４部分：场外应急计划与执行程序；

———第５部分：场外应急响应能力的保持；

———第６部分：场内应急响应职能与组织机构；

———第７部分：场内应急设施功能与特性；

———第８部分：场内应急计划与执行程序；

———第９部分：场内应急响应能力的保持；

———第１０部分：核电厂营运单位应急野外辐射监测、取样与分析准则；

———第１１部分：应急响应时的场外放射评价准则；

———第１２部分：核应急练习与演习的计划、准备、实施与评估。

本部分是ＧＢ／Ｔ１７６８０的第１２部分，对应于美国国家标准ＡＮＳＩ／ＡＮＳ３．８．７：１９９８《核应急准备中

练习与演习的计划、准备、实施与评价准则》。本部分与美国国家标准ＡＮＳＩ／ＡＮＳ３．８．７：１９９８的一致

性程度为非等效。

本部分对核电厂核应急练习与演习的计划、准备、实施和评估规定了详细的技术准则，是对国家有

关法规、规章以及国家标准ＧＢ／Ｔ１７６８０．５《核电厂应急计划与准备准则　场外应急响应能力的保持》

和ＧＢ／Ｔ１７６８０．９《核电厂应急计划与准备准则　场内应急响应能力的保持》在技术上的补充。

本部分由中国核工业集团公司提出。

本部分由全国核能标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：核工业标准化研究所。

本部分主要起草人：禚凤官、陈竹舟。
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核电厂应急计划与准备准则

第１２部分：核应急练习与演习的

计划、准备、实施与评估

１　范围

ＧＢ／Ｔ１７６８０的本部分规定了核电厂核事故应急练习与演习的计划、准备、实施与评估准则；除特

别说明者以外，本部分所规定的各项准则同时适用于演习与练习。

本部分适用于核电厂营运单位核应急组织（以下简称场内应急组织）的应急练习与演习；核电厂所

在地的省级核应急组织（以下简称场外应急组织）的应急练习与演习可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７６８０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１７６８０．５—１９９９　核电厂应急计划与准备准则　场外应急响应能力的保持

ＧＢ／Ｔ１７６８０．９—２００３　核电厂应急计划与准备准则　场内应急响应能力的保持

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１７６８０的本部分。

３．１

练习　犱狉犻犾犾

为保持或评价应急响应人员执行某一特定应急响应功能的技能与能力而进行的有组织的训练或操

作。练习通常分为培训性练习和评价性练习（也称为单项演习）两类。

３．２

演习　犲狓犲狉犮犻狊犲

为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性所进行

的一种模拟应急响应的实践活动；根据其涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（评价性练习）、综

合演习和联合演习；本部分中的“演习”主要指综合演习和联合演习。

３．３

综合演习　犮狅犿狆狉犲犺犲狀狊犻狏犲犲狓犲狉犮犻狊犲

场内或者场外应急组织的全部或部分组成部门或单位按照预定的演习情景协同进行的演习，以检

验、评价应急组织的综合响应能力。

３．４

联合演习　犼狅犻狀狋犲狓犲狉犮犻狊犲

场内和场外应急组织按照统一的演习情景，联合组织其全部或部分组成部门或单位所进行的演习，
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