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前　　言

　　本标准等同采用ＥＮ８１７３：２００５《电梯制造与安装安全规范　特殊用途的乘客和货客电梯　第７３

部分：火灾情况下的电梯特性》（英文版）。

为了便于使用，本标准对ＥＮ８１７３：２００５做了下列编辑性修改：

———本标准的引言删除了ＥＮ８１７３：２００５引言中与本标准无关的内容，因为其存在与否对本标准

的理解和使用没有任何影响；

———本标准删除了ＥＮ８１７３：２００５附录ＺＡ（资料性附录）“本欧洲标准与电梯安全导则的关系”，

因为其不适合我国国情且其存在与否对本标准的理解和使用没有任何影响；

———在本标准的规范性引用文件中用国内标准代替了ＥＮ８１７３：２００５的规范性引用文件中对应的

国外标准。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国电梯标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９６）提出并归口。

本标准负责起草单位：日立电梯（中国）有限公司。

本标准参加起草单位：上海市特种设备监督检验技术研究院、上海三菱电梯有限公司、奥的斯电梯

（中国）投资有限公司、通力电梯有限公司、国家电梯质量监督检验中心、东芝电梯（中国）有限公司、西子

奥的斯电梯有限公司、华升富士达电梯有限公司。

本标准主要起草人：鲁国雄、肖云英、方良、徐卫玉、蒋灏、马凌云、周春明、杨晓军、刘祖斌、杜运猛。
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引　　言

　　本标准指出了火灾情况下电梯所涉及的危险、危险状态和事件的范围。

在建筑物发生火灾时人们可能会使用电梯，因为他们没有意识到潜在的危险，而且电梯也没有退出

服务。

本标准的目的是：

ａ）　减少建筑物发生火灾时乘客被困在轿厢内的风险；

ｂ）　电梯最终停在指定层站，以使消防员或救援人员明确轿厢内没有乘客被困；

ｃ）　减少轿厢内的乘客暴露在火和烟中的风险。

本标准基于下列假设：

———适用于所有驱动类型的乘客电梯和载货电梯；

———建筑物管理系统与电梯控制系统之间明确地分开；

———火灾自动探测系统触发电梯产生特定动作的信号，或者一个手动召回装置向电梯输入信号；

———电梯控制系统接收到火灾探测系统的信号后确定电梯的动作；

———电梯是在普通乘客可以使用的正常工作状态下；

———火灾报警系统按照预定方式工作；

———依赖于建筑物的火灾报警系统以及对这些信息的处理，电梯可能存在不同的响应；

———建筑设计者、建筑施工者或规划者仔细考虑了本标准。设置手动召回装置或在各层站设置火

灾探测装置，将极大地提高火灾时建筑物内人员的安全水平；

———采用ＧＢ／Ｔ２０９００—２００７作为风险评价的方法。
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火灾情况下的电梯特性

１　范围

本标准以火灾报警探测系统传递到电梯控制系统的信号为基础，规定了建筑物发生火灾时确保电

梯特性的特殊要求和安全规则。

本标准适用于新的乘客电梯和载货电梯。对于在用的乘客电梯和载货电梯，本标准也可作为提高

安全性的基础。

本标准给出了建筑物火灾情况下电梯控制的多种选择方案。

本标准不适用于下列情况：

———在火灾情况下还保持使用的消防员电梯；

———用作建筑物内人员疏散的电梯；

———井道中发生火灾。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８９３．１—２００４　图形符号　安全色和安全标志　第１部分：工作场所和公共区域中安全标

志的设计原则（ＩＳＯ３８６４１：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ７５８８—２００３　电梯制造与安装安全规范（ｅｑｖＥＮ８１１：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．２—２００７　机械安全　基本概念与设计通则　第２部分：技术原则（ＩＳＯ１２１００２：

２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０９００—２００７　电梯、自动扶梯和自动人行道　风险评价和降低的方法（ＩＳＯ／ＴＳ１４７９８：

２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ２１２４０—２００７　液压电梯制造与安装安全规范（ＥＮ８１２：１９９８，ＭＯＤ）

ＩＳＯ８４２１３：１９８９　消防术语　第３部分：火灾探测和报警（Ｆｉｒｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｖｏｃａｂｕｌａｒｙ—Ｐａｒｔ３：

Ｆｉｒｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎａｎｄａｌａｒｍ）

ＥＮ５４１：１９９６　火灾探测和火灾报警系统　第１部分：导论（Ｆｉｒｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎａｎｄｆｉｒｅａｌａｒｍ

ｓｙｓｔｅｍｓ—Ｐａｒｔ１：ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ）

ＥＮ５４２：１９９７　火灾探测和火灾报警系统　第２部分：控制和指示装置（Ｆｉｒｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎａｎｄｆｉｒｅ

ａｌａｒｍｓｙｓｔｅｍｓ—Ｐａｒｔ２：Ｃｏｎｔｒｏｌａｎｄｉｎｄｉｃａｔｉｎｇｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

ＥＮ８１７２：２００３　电梯制造与安装安全规范　乘客电梯和货客电梯的特殊应用　第７２部分：消防

员电梯（Ｓａｆｅｔｙｒｕｌｅｓｆｏｒｔｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｎｄｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎｏｆｌｉｆｔｓ—Ｐａｒｔｉｃｕｌａｒａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｆｏｒｐａｓｓｅｎｇｅｒ

ａｎｄｇｏｏｄｓｐａｓｓｅｎｇｅｒｌｉｆｔｓ：Ｆｉｒｅｆｉｇｈｔｅｒｓ）

３　术语和定义

ＧＢ７５８８—２００３、ＧＢ／Ｔ１５７０６．２—２００７、ＧＢ２１２４０—２００７、ＥＮ５４１：１９９６和ＥＮ５４２：１９９７中确立

的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　建筑物业主　犫狌犻犾犱犻狀犵狅狑狀犲狉

建筑物法律上的所有者。
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