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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国标准化协会提出并归口。
本标准起草单位:中国建筑科学研究院、中建二局第三建筑工程有限公司、荣盛建设工程有限公司、

北京科技大学、交通部公路科学研究院、中国计量科学研究院、欧美大地仪器设备有限公司、沈阳市建设

工程质量检测中心、重庆市建设工程质量监督总站检测中心、四川省建筑科学研究院、首都师范大学、
广州飒特红外股份有限公司、天津市建筑工程质量检测中心、沈阳建筑大学、广西建筑科学研究设计院、
北京东方建宇混凝土科学技术研究院、中国海洋大学、山西建筑科学研究院。

本标准主要起草人:张荣成、李军、宋杰、李晓刚、国天逵、张仁瑜、徐选才、李宏文、原遵东、章勇、
葛苗、贾玉新、文先琪、张剑峰、张存林、张小清、叶锦亭、张九红、李杰成、王安岭、蒋济同、张波。
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红外热像法检测
建设工程现场通用技术要求

1 适用范围

本标准规定了红外热像法在建设工程现场检测的技术要求。
本标准适用于红外热像法现场检测建筑外墙湿作业饰面材料粘贴质量、建筑外围护结构热工缺陷、

屋顶渗漏、建筑外围护气密性、港工大体积混凝土表层缺陷、工业装置衬里损伤、工业装置保温效果确

认、公路沥青路面铺装质量等建设工程施工质量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12604.9 无损检测 术语 红外检测

GB/T20737 无损检测 通用术语和定义

JJF1187—2008 热像仪校准规范

3 术语和定义

GB/T12604.9、GB/T20737中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
辐射通量 radiantflux
单位时间内以辐射的形式发射、传播和接收的能量,单位为瓦(W)。

3.2
辐射亮度 radiance
单位投影面积在单位立体角内的离源辐射通量,单位为瓦每球面度平方米。

3.3
反射率 reflectance
从物体表面反射的辐射通量与入射到该物体表面上的辐射通量之比。

3.4
发射率 emissivity
在给定温度下,一个物体的辐射亮度与处于相同温度下黑体的相应辐射亮度之比。

3.5
黑体 blackbody
对任意入射方向和波长的入射辐射都能全部吸收的理想热辐射体。又称普朗克辐射体或完全辐射

体。其发射率等于1。

3.6
红外辐射 infraredradiation
通常是指波长0.75μm~1000μm波段的电磁波。

1

GB/T29183—2012



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130426155002
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     429
     286
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     17
     16
     17
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





