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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会(SAC/TC143)归口。
本标准负责起草单位:仲恺农业工程学院。
本标准参加起草单位:住房和城乡建设部标准定额研究所、中国建筑科学研究院有限公司、住房和

城乡建设部科技发展促进中心、亚太建设科技信息研究院有限公司、哈尔滨工业大学、华南理工大学、
中国疾病预防控制中心、天津市建筑设计院、浙江曼瑞德环境技术股份有限公司、深圳市汇顶环能科技

有限公司。
本标准主要起草人:丁力行、张红彦、李正、刘敬疆、胡竹萍、王砚玲、孟庆林、戴自祝、伍小亭、张保红、

易智鹏。
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新风空调设备分类与代号

1 范围

本标准规定了暖通空调及净化领域中新风空调设备的术语和定义、分类与代号。
本标准适用于暖通空调及净化领域中的新风空调设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T21087—2007 空气-空气能量回收装置

GB/T50155—2015 供暖通风与空气调节术语标准

3 术语和定义

GB/T21087—2007、GB/T50155—2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使

用,以下重复列出了GB/T21087—2007、GB/T50155—2015中的一些术语和定义。

3.1
新风 outdoorair
取自室外的空气。

3.2
新风空调设备 outdoorairconditioningequipment
对新风温度、湿度、洁净度、卫生指标等参数进行调节,使其达到要求的空调设备。

3.3
低温送风独立新风空调设备 coldairdistributiondedicatedoutdoorairconditioningequipment
将新风温度处理到10℃及以下,使其负担室内全部潜热负荷和部分显热负荷,其余显热负荷由室

内干工况设备负担的空调设备。

3.4
蒸发冷却独立新风空调设备 evaporationcoolingdedicatedoutdoorairconditioningequipment
采用蒸发冷却的方法集中处理新风,并且通过风管向密闭空间、房间或区域直接提供全新风空气的

空调设备。

3.5
组合式新风空调机组 central-stationoutdoorairhandlingunit
由各种空气处理功能段组装而成的新风处理设备。

3.6
空气—空气能量回收装置 airtoairenergyrecoveryequipment
以能量回收芯体为核心,通过通风换气实现排风能量回收功能的设备组合,简称装置。装置分自身

带风机与不带风机两种。
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