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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)归口。
本标准起草单位:北京市公安局、公安部第一研究所、广东省公安厅、北京声迅电子股份有限公司、

北京明望杰富仕智能系统工程有限公司、英格索兰安防技术研究院。
本标准主要起草人:段建英、施巨岭、周群、聂蓉、季景林、盖田力、杨志明、董刚、王华、黄伟群。
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医院安全技术防范系统要求

1 范围

本标准规定了医院安全技术防范系统的基本要求、防护对象及防护要求、系统技术要求和检验、验
收、运行、维护要求。

本标准适用于二级(含)以上医院(包括综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院、
康复医院、妇幼保健院等)新建、改建和扩建的安全技术防范系统。疾控中心、急救中心等其他医疗机构

参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15408 安全防范系统供电技术要求

GB/T25724 安全防范监控数字视音频编解码技术要求

GB/T28181 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB50198—2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB50348 安全防范工程技术规范

GB50394 入侵报警系统工程设计规范

GB50395 视频安防监控系统工程设计规范

GB50396 出入口控制系统工程设计规范

GA/T75 安全防范工程程序与要求

GA/T644 电子巡查系统技术要求

GA/T761 停车库(场)安全管理系统技术要求

GA1002 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求

GA1081 安全防范系统维护保养规范

3 术语和定义

GB50348界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 医院安全技术防范系统建设应纳入医院总体建设规划,应综合设计、同步实施、独立验收。建设的

程序应符合GA/T75的相关规定。

4.2 医院安全技术防范系统设计应符合GB50348的相关要求,应遵循人防、物防、技防相结合的原则,
充分考虑医院自身特点和防护对象的重要程度,采用相应的防护措施,构建实用可靠、技术成熟、经济合

理的安全技术防范系统。
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