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前  言

  本标准使用重新起草法,参考美国国家标准 ANSI/ARIStandard900—2004《蓄冷设备的性能标

定》编制而成,与ANSI/ARIStandard900—2004的一致性程度为非等效。
本标准由中华人民共和国商务部提出。
本标准由全国制冷标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:中国制冷学会、西安交通大学、中机西南能源科技有限公司。
本标准主要起草人:俞炳丰、胡汪洋、李甜甜、王从飞、张云川。
本标准历次版本的发布情况为:
———SB/T10343—2001。
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蓄冷设备的性能标定

1 范围

本标准规定了蓄冷设备的定义、分类、试验与标定要求、公布的标定性能的最低限度数据要求、运行

操作要求、标记与铭牌数据,以及要遵守的条件。
本标准适用于采用各种不同的传热流体进行蓄冷与释冷的蓄冷设备,它们可以是全部由工厂装配

的,或由工厂供应的部件在现场组装的,或遵循预先确定的设计规范在现场安装的蓄冷设备。
本标准不适用于:
———蓄冷量为35.17kWh或更小的蓄冷设备;
———将制冷剂作为释冷流体的蓄冷装置;
———仅用于供热的蓄热设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标

准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T7778 制冷剂编号方法和安全性分类

GB/T26194 蓄冷系统性能测试方法

3 术语和定义

GB/T26194界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

周围空气 ambientair
蓄冷装置的周围空气。

3.2
周围环境热负荷 ambientheatload
从周围环境获得的热而施加给蓄冷装置的负荷,通常用kW表示。

3.3
蓄冷的产冰期 buildperiod
蓄冷装置产冰的运行期。

3.4
蓄冷流体 chargefluid
在蓄冷产冰期内从蓄冷装置或冷量提供装置中除去热量所采用的传热流体。

3.5
蓄冷期/蓄冷循环 chargeperiod/cycle
从蓄冷装置中除去热量的时间周期。

3.6
蓄冷速率 chargerate
在蓄冷周期内从蓄冷装置除去热量的速率,通常用kW表示。
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