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前　　言

　　本标准的４．１、４．３、４．４、第５章、６．１、７．１、８．１、第１０章、第１１章为强制性条文，其余为推荐性

条文。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化委员会第九分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ９）归口。

本标准起草单位：公安部消防局、江苏省公安厅消防局。

本标准主要起草人：李淑惠、刘激扬、丁余平。

Ⅰ

犌犃５８７—２００５



引　　言

　　按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施，是预防火灾，及时扑救

初起火灾的有效措施。对建筑消防设施实施维护管理，确保其完好有效，是建筑物产权、管理和使用单

位的法定职责。为引导和规范建筑消防设施的维护管理工作，确保建筑消防设施完好有效，依据国家现

行消防技术标准，制定本标准。
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建 筑 消 防 设 施 的 维 护 管 理

１　范围

本标准规定了维护管理建筑消防设施的技术要求，并提供了方法。

本标准适用于建筑消防设施的维护管理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４１０７　消防基本术语　第二部分

ＧＡ５０２　消防监督技术装备配备

ＧＡ５０３　建筑消防设施检测技术规程

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４１０７确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　巡查　犲狓狋犲狉犻狅狉犻狀狊狆犲犮狋犻狅狀

对建筑消防设施直观属性的检查。

３．２　

　　单项检查　狋犲狊狋犻狀狊狆犲犮狋犻狅狀

依照相关标准，对各类建筑消防设施单项功能进行技术测试性的检查。

３．３　

　　联动检查　犪犮犮犲狊狊犻狀狊狆犲犮狋犻狅狀

依照相关标准，对整体建筑各类消防设施进行联动功能测试和综合技术评价性的检查。

４　总则

４．１　建筑消防设施的管理应当明确主管部门和相关人员的责任，建立完善的管理制度。

４．２　建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。

４．３　建筑消防设施巡查、单项检查、联动检查的技术要求和检查方法应当遵循ＧＡ５０３的有关规定。

４．４　管理要求：

ａ）　建筑消防设施巡查可由归口管理消防设施的部门实施，也可以按照工作、生产、经营的实际情

况，将巡查的职责落实到相关工作岗位。

ｂ）　从事建筑消防设施单项检查和联动检查的技术人员，应当经消防专业考试合格，持证上岗。

单位具备建筑消防设施的单项检查、联动检查的专业技术人员和检测仪器设备，可以按照本标

准自行实施，也可以委托具备消防检测中介服务资格的单位或具备相应消防设施安装资质的

单位依照本标准实施。

ｃ）　建筑消防设施单项检查记录和建筑消防设施联动检查记录，应由检测人员和检测单位签字盖

章。检测人员和检测单位对出具的《建筑消防设施测试检查记录》和《建筑消防设施联动检查

记录》（见附录Ａ）负责。
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