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前　　言

　　本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：中国连锁经营协会、沃尔玛（中国）投资有限公司、利群集团股份有限公司、武汉中

百集团股份有限公司、北京翠微大厦股份有限公司、松下电工（中国）有限公司、大连三洋冷链有限公司、

开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司。

本标准主要起草人：杨青松、梁静思、狄同伟、曾红顺、李文才、解辉、刘海宁、顾众、许涛。
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超 市 节 能 规 范

１　范围

本标准主要涉及超市节能的管理要求，涉及少量节能的技术要求。

本标准适用于开架售货、集中收款、以销售食品、日用品为主的零售业态，包括超市、大型超市、便利

店、折扣店、仓储会员店。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ６９５２　卫生陶瓷

ＧＢ／Ｔ７７２５　房间空气调节器（ＧＢ／Ｔ７７２５—２００４，ＩＳＯ５１５１：１９９４，ＮＥＱ）

ＧＢ１２０２１．３　房间空气调节器能效限定值及能源效率等级

ＧＢ／Ｔ１４２９４　组合式空调机组

ＧＢ／Ｔ１７９８１　空气调节系统经济运行

ＧＢ／Ｔ１８８３７　多联式空调（热泵）机组

ＧＢ／Ｔ１９０６５　电加热锅炉系统经济运行

ＧＢ１９５７６　单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

ＧＢ１９５７７　冷水机组能效限定值及能源效率等级

ＧＢ／Ｔ１９７６１　通风机能效限定值及节能评价值

ＧＢ／Ｔ２１００１．１　冷藏陈列柜　第１部分：术语

ＧＢ／Ｔ２１００１．２　冷藏陈列柜　第２部分：分类，要求和试验条件

ＧＢ２１４５４　多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级

ＧＢ５００１９　采暖通风与空气调节设计规范

ＧＢ５００３４　建筑照明设计标准

ＧＢ５００７２　冷库设计规范

ＧＢ５０１８９　公共建筑节能设计标准

ＳＢ／Ｔ１０４２７　大型商场、超市空调制冷的节能要求

３　总体要求

３．１　按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。

３．２　建立完善的节能管理制度，设立专（兼）职人员监督、推行。

３．３　定期开展节能教育和岗位节能培训，建立全员节能的意识，创造节能的企业文化。

３．４　加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。

３．５　建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能

源消费统计数据真实、完整。

１

犛犅／犜１０５２０—２００９




