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原油水含量的自动测定 射频法

1 范围

本标准规定了射频法自动测定原油水含量的方法。
本标准适用于原油以管线输油方式和罐车运输方式时原油水含量的自动测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB3836.1 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求(GB3836.1—2010,IEC60079-0:2007,

MOD)

GB3836.2 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备(GB3836.2—2010,IEC60079-1:

2007)

GB3836.4 爆 炸 性 环 境 第4部 分:由 本 质 安 全 型“i”保 护 的 设 备(GB3836.4—2010,

eqvIEC60079-11:2006) 

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
含水率 waterratio
用以表示水含量的大小,以水占原油总量的百分比数值表示。某一时刻的含水率为瞬时含水率,某

一时段瞬时含水率的算术平均值为平均含水率。

3.2
探头擦除功能 functionofprobecleaning
清除探头表面的附着物,以排除其对测量准确度的影响。

4 基本原理与方法概要

4.1 基本原理

根据比耳(Beer)定律和电磁波的物理特性,同一频率的电磁波通过不同浓度的介质时,由于介质吸

收了部分能量,透射电磁波的强度产生相应变化。若介质厚度不变,介质浓度越大,则电磁波强度的相

应变化越显著,其关系见式(1):

lgI0I =μc …………………………(1)

  式中:

I0———入射电磁波强度;

I———透射电磁波强度;

μ———吸收常数;

c———介质浓度。
工作时,感应单元向原油中发射稳频恒幅的电磁波,电磁波穿透介质,透射电磁波强度随水含量变
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